
Zónabesorolás vs. változáskövetés



Jogszabályi háttér

• 3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet
• 9. § (1) A munkáltató az 6. §-ban, a 7. § (2) bekezdés, valamint 

a 8. §-ban meghatározott munkáltatói kötelezettségek 
keretében köteles robbanásvédelmi dokumentációt készíteni, 
amelyet folyamatosan köteles felülvizsgálni és szükség szerint 
módosítani. 

• 54/2014. (XII.5.) BM rendelet
• 177. § (1)  Az üzemeltetőnek, tulajdonosnak, bérlőnek a 

használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell 
arról, hogy

• g) a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések 
robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a 
robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során 
fenntartsa.



Jogszabályi háttér

• A Robbanás elleni védelemről szóló 
13.3:2022.06.13. számú Tűzvédelmi Műszaki 
Irányelv
• 5.4. Üzemeltetés
• 5.4.1. Az OTSZ 177. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak 

alapján a robbanás elleni védelem kialakításának, 
működőképességének a fenntartása teljesül, ha:
• 5.4.1.3. technológia változtatásakor, amennyiben a 

változtatás befolyásolja a robbanásveszélyes térség 
kiterjedését vagy a védelem módját, aktualizált 
zónabesorolási dokumentáció készül és a robbanás elleni 
védelmet ennek megfelelően alakítják ki,



Változáskövetés – elvi alapok

Új igény

Áttervezés

Megvalósítás

Ellenőrzés

Alapterv

Hatáselemzés



Lehetséges változások

• Hőmérséklet
• Nyomás
• Tömeg/térfogatáram
• Vegyi anyag
• Technológiai berendezés



… és ezek hatásai

• Zóna méretének változása
• Zóna alakjának változása
• Alkalmazható gyártmányokkal szembeni 

követelmények változása



Változások váratlan hatásai néhány 
példán keresztül
• Zóna méretének változása
• Megváltoztatott tömeg/térfogatáram:

• Szivattyú teljesítményének megváltoztatása
• Rövidebb sarzsírozási idő

• Megváltoztatott nyomás:
• Átnyomatási nyomás megváltoztatása

• Rövidebb transzfer idő

• Megváltoztatott hőmérséklet:
• Reakcióhő megemelése (lecsökkentése)

• Gyorsabb / nagyobb hatásfokú reakció



Térfogatáram 
változás –
MSZ 15633-
1:1992



Térfogatáram 
változás –
MSZ 9910-
2:1993



Térfogatáram 
változás – EI 
15 
(tartálylégző)



Nyomá
s 
változás 
– EI 15 



Nyomás változás – MSZ EN 60079-10-
1:2021
• Toluol / 6barg / szabadtér
• 0,98m zóna 1 + 0,98m zóna 2



Nyomás változás – MSZ EN 60079-10-
1:2021
• Toluol / 9barg / szabadtér
• 1,07m zóna 1 + 1,07m zóna 2



Hőmérséklet változás – MSZ EN 
60079-10-1:2021
• Toluol / 6barg / szabadtér / 25°C anyaghőmérséklet
• 0,98m zóna 1 + 0,98m zóna 2



Hőmérséklet változás – MSZ EN 
60079-10-1:2021
• Toluol / 6barg / szabadtér / 60°C anyaghőmérséklet
• 0,98m zóna 1 + 0,98m zóna 2
• NINCS VÁLTOZÁS!



Hőmérséklet változás 
– MSZ EN 60079-10-
1:2021 – tócsa 
párolgás

• Toluol / 1m2 tócsa / 
szabadtér / 25°C 

anyaghőmérséklet
• 0,29m zóna 2



Hőmérséklet változás 
– MSZ EN 60079-10-
1:2021 – tócsa 
párolgás

• Toluol / 1m2 tócsa / 
szabadtér / 50°C 

anyaghőmérséklet
• 0,29m zóna 2

• NINCS VÁLTOZÁS!



Változások váratlan hatásai néhány 
példán keresztül
• Követelmények megváltozása
• Új/más vegyi anyag megjelenése:

• Technológiai fejlesztés során
• Kampányváltás miatt
• Új technológia megjelenése miatt



Változások váratlan hatásai néhány 
példán keresztül
• Követelmények megváltozása

Tétel-
szám Megnevezés

Összegkép
-let

Mol-
tömeg 
[g/mol]

Relatív 
gőz 

sűrűség

Lobbaná
s-

pont 
[°C]

Öngyulladás
i 

hőmérsékle
t

[°C]

ARH
[tf%]

kg/m3

Gőznyo
más 

20°C-on
(mbar)

Forrás-
pont 
[°C]

Gázcsoport
Hőmérsékleti 

osztály

1. benzol C6H6 78,11 2,7 -11 555 1,2 39 100 80 IIA T1

2. toluol C7H8 92,14 3,18 6 535 1 39 29,1 111 IIA T1

3. etil-benzol C8H10 106,167 3,66 23 430 1 43 9,79 136 IIB T2

4. i-propil-benzol C9H12 120,19 4,15 31 420 0,8 40 5,3 152 IIA T2

5. hexánok C6 C6H14 86,18 2,97 <-20 230 1 35 162 69 IIA T3

6. heptánok C7 C7H16 100,2 3,46 -7 220,4 0,84 35 47,7 98 IIA T3

7. oktánok C8 - 114,23 3,94 12 205 0,8 - 14 126 IIA T3

8.
alifás CH-ek 

C9-15 - - 0,664 -40 245 1 - 60 25-80 IIB T3

9. dietil-éter C4H10O 74,12 2,55 -40 175 1,7 50 586 144 IIB T4



Változások kezelése

• Telephelyi Change control management
• Folyamat szabályozás
• RB-s felelős
• Információ megosztás

• Robbanásvédelmi szabályozás
• Telephelyi Robbanásvédelmi Szabályzat
• Robbanásvédelmi Dokumentáció kezelése
• Felelős személy
• Zónabesorolás aktualizálása
• Információ megosztás???



Változások kezelése

• Lehetséges megoldások
• Változáskövetési rendszerbe integrált RB Felelős

• EPDS alapú RBVD – a védelmi követelmények megváltozásának 
azonnali eredménye új anyag esetén

• Telephelyi RB Felelős (nincs telephelyi változáskövetési 
rendszer)
• Rendszeres (havi?) megbeszélések a várható változásokról:

• Mérnökség, Üzem, Karbantartás, HSE részvételével
• EPDS alapú RBVD – a védelmi követelmények megváltozásának 

azonnali eredménye új anyag esetén



Köszönjük a figyelmet!


